
Р.бр

.
Опис услуге

Јединица 

мере

 

Kоличина

Jeдинична цена 

без ПДВ-а (у РСД)

Укупна цена без ПДВ-а 

(у РСД)

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1.
Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2.2.
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака 

(оштећења)

2.3. У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2.4.
Извршити динамичко  уравнотежење вратила са радним колима и 

спојницом

2.5.
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и 

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Поклопац пумпе ком 1

4,2 Вентил ком 1

4,3 Кућиште вентила са лежајем ком 1

4,4 Осовина (вратило) ком 1

4,5 Штитник кабла ком 1

4,6 Појас за спајање ком 1

4,7 Кућиште степени ком 3

4,8 Заптивка кућишта степени ком 3

4,9 Улазно кућиште степени ком 3

4.10. Радијално обртно коло ком 3

4,11 Стезна чаура ком 1

4,12 Мрежа ком 1

4,13 Тело пумпе ком 1

4,14 Седало вентила ком 1

4,15 Носач лежаја ком 1

4,16 Матиц ком 1

4,17 Чаура ком 1

4,18 Улазни прстен ком 1

ком 1

1.1. 1.Дефектажа пумпе  (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко  уравнотежење вратила са радним колима и 

спојницом

2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Поклопац пумпе ком 1

4,2 Вентил ком 1

4,3 Кућиште вентила са лежајем ком 1

4,4 Осовина (вратило) ком 1

4,5 Штитник кабла ком 1

4,6 Појас за спајање ком 1

4,7 Кућиште степени ком 5

4,8 Заптивка кућишта степени ком 5

4,9 Улазно кућиште степени ком 5

4.10. Радијално обртно коло ком 5

4,11 Стезна чаура ком 1

4,12 Мрежа ком 1

4,13 Тело пумпе ком 1

4,14 Седало вентила ком 1

4,15 Носач лежаја ком 1

4,16 Матиц ком 1

4,17 Чаура ком 1

4,18 Улазни прстен ком 1

ком 1

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко уравнотежење вратила са радним колима и

спојницом

2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Поклопац пумпе ком 1

4,2 Вентил ком 1

4,3 Кућиште вентила са лежајем ком 1

4,4 Осовина (вратило) ком 1

4,5 Штитник кабла ком 1

4,6 Појас за спајање ком 1

4,7 Кућиште степени ком 3

4,8 Заптивка кућишта степени ком 3

4,9 Улазно кућиште степени ком 3

4.10. Радијално обртно коло ком 3

4,11 Стезна чаура ком 1

4,12 Мрежа ком 1

4,13 Тело пумпе ком 1

4,14 Седало вентила ком 1

4,15 Носач лежаја ком 1

4,16 Матиц ком 1

4,17 Чаура ком 1

4,18 Улазни прстен ком 1

ком 1

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко уравнотежење вратила са радним колима и

спојницом

2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Поклопац пумпе ком 1

4,2 Вентил ком 1

4,3 Кућиште вентила са лежајем ком 1

4,4 Осовина (вратило) ком 1

4,5 Штитник кабла ком 1

4,6 Појас за спајање ком 1

4,7 Кућиште степени ком 3

4,8 Заптивка кућишта степени ком 3

4,9 Улазно кућиште степени ком 3

4.10. Радијално обртно коло ком 3

4,11 Стезна чаура ком 1

4,12 Мрежа ком 1

4,13 Тело пумпе ком 1

4,14 Седало вентила ком 1

4,15 Носач лежаја ком 1

4,16 Матиц ком 1

4,17 Чаура ком 1

4,18 Улазни прстен ком 1

ком 1

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко уравнотежење вратила са радним колима и

спојницом

Образац понуде

Ремонт пумпи

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
Попуњава понуђач

БРОЈ ПОНУДЕ Попуњава понуђач

ДАТУМ ПОНУДЕ Попуњава понуђач

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања„ГРУНДФОС“ тип сп 125-1-бунарска пумпа потапајућа

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања   „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ тип ПЦ 10-03-бунарска пумпа 

потапајућа

ЛОТ 1 - ЕЛЕКТРОКОВИНА“ тип ПЦ 10-03

ком 1

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

ком 1

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

ЛОТ 2 - „САЕР“ тип С-181А/5-бунарска пумпа потапајућа

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања   „САЕР“ тип С-181А/5-бунарска пумпа потапајућа

ком 1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 1 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 1 (у РСД):

1

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

Лот.3 „ГРУНДФОС“ тип сп 215-1-1-бунарска пумпа потапајућа

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања„ГРУНДФОС“ тип сп 215-1-1-бунарска пумпа 

потапајућа1.Дефектажа пумпе  (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

Лот.4 „ГРУНДФОС“ тип сп 125-1-бунарска пумпа потапајућа

ком 1

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

 Лот.5 „BRAN & LUBBE“ тип N-D 11 за HCL i NaOH-дозир пумпе

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања „BRAN & LUBBE“ тип N-D 11 за HCL i NaOH-дозир 

пумпе

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 4 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 4 (у РСД):

0

0

ком 1

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 3 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 3 (у РСД):

0

0

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 2 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 2 (у РСД):

0

0

0

0

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

ком
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2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Замена пужне осовине ком 1

4,2 Замена пужног точка ком 1

4,3 Замена клипа ком 1

4,4 Замена клипнјаче ком 1

4,5 Замена главчине ком 1

4,6 Замена ексцентра ком 1

4,7 Замена вратила ком 1

4,8 Замена диска ком 1

4,9 Замена подлошки диска ком 1

4.10. Замена јарма пумпе,одстојника ком 1

4,11 Замена кућишта пумпе ком 1

4,12 Замена подизача ком 1

4,13 Замена свих вијака ком 10

4,14 Замена свих подлошки ком 10

4,15 Замена свих заптивки ком 10

Замена свих лежајева 6206;

6206РС;51106;626-22

4,17 Замена свих О-прстена ком 10

4,18 Замена спојнице пумпе ком 1

4,19 Улазни прстен ком 1

ком 1

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко уравнотежење вратила са радним колима и

спојницом

2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Замена вратила ком 1

4,2 Замена радног кола ком 1

4,3 Замена дистантне чауре ком 1

4,4 Замена свих чаура ком 3

4,5 Замена кугличних лежајева ком 1

4,6 Замена носача лежајева ком 1

4,7 Механичка заптивка ком 1

4,8 Одстојни прстен ком 1

4,9 Заптивни уметак ком 1

4.10. Замена свих заптивки ком 1

4,11 Замена чауре осовине (вратила) ком 1

ком 1

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко уравнотежење вратила са радним колима и

спојницом

2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Замена Усисне корпе ком 1

4,2 Замена усисне цеви ком 1

4,3 Замена вратила ком 1

4,4 Замена свих чаура ком 10

4,5 Замена усисног грла ком 1

4,6 Замена усисних чаура ком 1

4,7 Замена заптивних прстенова ком 10

4,8 Замена клина ком 5

4,9 Замена радних кола ком 10

4,1 Замена спроводних кола ком 10

4,11 Замена потисног грла ком 1

4,12 Замена дистантних чаура ком 10

4,13 Замена лежајних чаура ком 10

4,14 Замена свих заптивача ком 10

4,15 Замена свих завртнјева ком 100

4,16 Замена унутрашње заштитне цеви…………….…..( ком 1

4,17 Замена спојнице ком 1

4,18 Замена потисне цеви ком 1

4,19 Замена носача лежаја ком 10

4.20. Замена лежајне чауре ком 10

4,21 Замена погонског вратила ком 1

4,22 Замена горњег погонског вратила ком 1

4,23 Замена заштитне цеви ком 1

4,24 Замена потисне цеви ком 1

4,25 Замена носећег сталка ком 1

4,26 Замена штоп биксне ком 1

4,27 Замена система цеви за мазање лежаја ком 1

4,28 Замена дефлектора ком 1

4.30. Замена суда за уље ком 1

4,31 Замена аксијалног лежаја ком 1

4,32 Замена кућишта лежаја ком 1

4,33 Замена кочнице ком 1

4,34 Замена осигурача ком 1

4,35 Замена цеви ком 1

4,36 Замена носача лежаја ком 1

4,37 Замена прстена ком 1

4,38 Замена спојнице на пумпи ком 1

4,39 Замена навртке за подешавање ком 1

4.40. Замена спојнице на мотору ком 1

4,41 Замена заптивача ком 10

ком 1

1.1. Дефектажа пумпе (УЗ ПРИСУСТВО НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ)

1.2. Растављање пумпе како би се прегледали сви њени делови

1.3. Чишћење свих делова пумпе како би се уклониле наслаге прљавштине

1.4.

Детаљан преглед компоненти како би се идентификовали евентуални

проблеми или оштећења (преглед вршити уз присуство лица наручиоца

посла)

1.5.

Премерити све сегменте на пумпи визуелну и извршити мерење и

контролу.Након провере направирти записник о недостацима и уз

договор са стручним лицем наручиоца посла извршити замену свих

делова који су оштећени и које одступају од задатих мера

2.1. Мерна контрола обухвата контролу радијалних одступања

2,3 У случају уочених недостатака (санирати или израдити ново)

2,4
Извршити динамичко уравнотежење вратила са радним колима и

спојницом

2,5
Израдити извештај о недостацима и замени оштећених делова као и

извештај о уравнотежењу вратила са радним колима и спојницом

3.1. Монтажа пумпе на лицу места код наручиоца посла ком 1

3.2. Поравнавање вратила  ротационих елемената ком 1

4,1 Замена усисног кућишта ком 1

4,2 Замена потисног кућишта ком 1

4,3 Замена међустепена ком 6

4,4 Замена поклопца ком 1

4,5 Замена спроводног кола са леђним лопатицама ком 6

4,6 Замена спроводног кола без леђних лопатица ком 6

4,7 Замена втратила ком 1

4,8 Замена обртног кола ком 6

4,9 Замена лежаја ком 2

4.10. Замена конзоле ком 1

4,11 Замена поклопца ком 1

4,12 Замена растеретног диска ком 1

4,13 Замена растеретне плоче ком 1

4,14 Замена заптивача ком 10

4,15 Замена стезача заптивних плетеница ком 1

4,16 Замена заптивних плетеница ком 1

4,17 Замена заптивних прстена ком 10

4,18 Замена прахобрана ком 1

4,19 Замена одстојна чаура ком 10

4.20. Замена чаура ком 10

4,21 Замена заптивна чаура ком 10

4,22 Замена подметача ком 1

4,23 Замена штауфер мазалице ком 1

4,24 Замена обострани завртањ ком 1

4,25 Замена навртке вратила ком 1

4,26 Замена навртке ком 10

4,27 Замена клина ком 6

ком 1

Потпис:

Датум:

Попуњава понуђач

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима):

*Минимум 120 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда

Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора):

Попуњава понуђач

Попуњава понуђач

Број телефона:

Попуњава понуђач

Попуњава понуђач

Напомена:

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА СВЕ ЛОТОВЕ (у РСД): 0,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА СВЕ ЛОТОВЕ (у РСД): 0,00

Печат понуђача:

Рок реализације услуга (у календарским данима):

Услови плаћања (захтевани услови су 60 дана од дана пријема рачуна испостављеног на основу квантитативног и 

квалитативног пријема Робе/потписивања Записника о извршеној услузи)

Извођач/Подизвођач:

Попуњава понуђач

Попуњава понуђач

ПИБ:

Матични број:

     - ДА

     - НЕ (у колико НЕ, напишите образложење)

a) Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној 

цени.

Гарантни рок за извршене услуге:

E-mail адреса:

Попуњава понуђач

Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (ДА/ НЕ):

Уколико је одговор НЕ, обавезно доставити ревидиран драфт Уговора са обележеним изменама.
Попуњава понуђач

Име и презиме контакт особе:

Попуњава понуђач

Попуњава понуђач

Попуњава понуђач

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

4,16 ком 1

ком 1

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

 Лот.6 „RHEINHÜTE“ ТИП R CEG 80/200 A -ЦЕНТРИФУГАЛНА ПУМПА

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања „RHEINHÜTE“ ТИП R CEG 80/200 A -ЦЕНТРИФУГАЛНА 

ПУМПА

ком 1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 5 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 5 (у РСД):

0

0

4. Делови пумпе

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

Лот.7 „ЈАСТРЕБАЦ“ БП 126-10 - Бунарска пумпа

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања   „ЈАСТРЕБАЦ“ БП 126-10 - Бунарска пумпа

ком 1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 6 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 6 (у РСД):

0

0

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

4,29 Замена система цеви за хлађење лежаја…….…..( ком 1

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

2. Извршити контролу вратила мерну и везуелну

2,2
Визуелна контрола обухвата преглед и уочавање визуалних недостатака

(оштећења)

ком 1

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

Лот.8 „ЈАСТРЕБАЦ“ НИШ  ВПД 4-6 ВИШЕСТЕПЕНА ЦЕНТРИФУГАЛНА ПУМПА.

1. Извршити услугу дефектаже и поправке   пумпи по моделу кровног уговарања  „ЈАСТРЕБАЦ“ НИШ  ВПД 4-6 ВИШЕСТЕПЕНА 

ЦЕНТРИФУГАЛНА ПУМПА.

ком 1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 7 (у РСД): 0

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 7 (у РСД): 0

3. После санације и отклањања недостатака потребно је доказати параметре пумпе  што подразумева

4. Делови пумпе

Напомена: Наведене количине су максималне, а фактурисање ће се вршити пpема стварно изведеном обиму.

5. Доказивање параметара пумпе и потврда квалитета на лицу 

места (потапанје пумпе у бунар и повезивање на бунарски 

систем тј .мерач протока на самом бунару) или неком другом 

методом која може доказати исправност пумпе (параметре 

пумпе).

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А ЗА ЛОТ 8 (у РСД):

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ ЗА ЛОТ 8 (у РСД):

0

0
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